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Zufahrt
Regenrlickhaltebecken
O
O
O

Sedimentationsbecken Typ AgilSed 450 I/s
Typ D25 nach M153; Durchgangswert = 0.35
Siehe Anlage 7 WRV
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Léschwasserspeicher
200 m"3 nach DIN
14230

Siehe WRV Anlage 14
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Schlammbehandlung
Unterbau fiir wg-Stoffe
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Werkstatthalle mit g;;
mit Blros, vj
Reparaturplitzen > vier

und einem Waschbereich
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Entwasserung der
befestigten Flachen

uber Sammelrinnen und

Sinkkasten

ZEICHENERKLARUNG

PLANUNG | BESTAND
Sohaoht Regenwasserkanal
I R A mit Angabe von Schachtabstand, Nennweite, Material, Gefalle,
Schaont 409 FlieRrichtung, Strangnummer sowie Deckel-, Sohlhdhen und Schachttiefen
S - 409 33700 mit HausanschlUssen
099 24k
0“300&\; 0 )S(*. . .
wird entfernt oder stillgelegt X X X
Schacht 408 Schmutzwasserkanal
S R A mit Angabe von Schachtabstand, Nennweite, Material, Gefalle,
Schaont 409 FlieRrichtung, Strangnummer sowie Deckel-, Sohlhdhen und Schachttiefen
S - 409 33700 mit HausanschlUssen
wird entfernt oder stillgelegt <X X X
HW HW Wasserleitung
Stromtrasse
m [mm StralRenablauf
O o Kanalschacht
O Kabel-, sonstiger Schacht
X Gasschieber
X Wasserleitungshauptschieber M
Jof Wasserleitungshausschieber
¢ @ Oberflur- / Unterflurhydrant
> D Einfahrt / Eingang Q . Sondierbohrung
f Stralkenlampe
.I. _ I
Verkehrszeichen — I Versickerungsmulde
mENE =
g Pfosten
I Strommast
% | en
o Spulschacht
am Schmutzwasserkanal
Befestigte Flache
- (z.B.Schottertragschicht,
Erdplanum)
- Fahrbahn /
Asphalt
] e
Zufahrt Dammbdschung
- Regenrickhaltebecken -
- Bereichsgrenzen Einzaunung
b Anpassung Position RRB, Integration LW Behalter
Darstellung Kanaltrassen, Strom und WV 03.01.2023 MS 03.01.2023 MS
a Anpassungen Larmschutz, Integration Ausstellungsflache, 23.03.2022 MK 23.03.2022 MS
Standort Sedimentationsbecken, Reifenwaschanlage,
Schuttgutboxen Plateau I, Betontankstelle, Einzaunung
Wegfall Kippkante, Verbreiterung Boschungen und Grinstreifen
Nr. Anderungen geand. am Name gepr. am Name
TE AM Tiembacherstralie 6
_ 90556 cadolzburg
SCHWARZOTT
. fax 09103. 7198-28
ing.gesellschaft mbh
i Proj.-Nr.: Plan-Nr.: Beilage:
Vorhaben: ﬁzﬁﬁﬂggzentrum
1917 | 20b :
Vorhabenstrager: S p |tze I G m b H
Landkreis: Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim VEP
Malistab Datum Name
alstab: ,
Vorhabens- und ErschlieBungsplan entw. Mai2021 | MS
1:500 gez. Mai 2021 MS
gepr. Mai 2021 MS
Vorhabenstrager: Entwurfsverfasser: Team Schwarzott
ingenieurgesellschaft mbh
Datum Unterschrift Datum Unterschrift
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